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ROZDZIELNIACA

RWK-1/H

ZASILANIE Z

ROZDZIELNIACY

RGH-400/230V

KABLEM YKYżo

5x35mm2

Zasilanie z rozdzielnicy  wentylacji  RWK-1/H  obwód  nr RWK-1/H/1

, który wykonany  jest  kabem YKYżo 5x2,5mm2  , zabezpieczny

rozł. bezp. R303 16A gG

Zasilanie z rozdzielnicy  wentylacji  RWK-1/H  obwód  nr RWK-1/H/1

, który wykonany  jest  kabem YKYżo 5x2,5mm2  , zabezpieczny

rozł. bezp. R303 16A gG

Zasilanie z rozdzielnicy  wentylacji  RWK-1/H  obwód  nr RWK-1/H/4

, który wykonany  jest  kabem YKYżo 5x10mm2  , zabezpieczny

rozł. bezp. R303 35A gG

Zasilanie z rozdzielnicy  wentylacji  RWK-1/H  obwód  nr RWK-1/H/5

, który wykonany  jest  kabem YKYżo 5x6mm2  , zabezpieczny

rozł. bezp. R303 35A gG

Zasilanie z rozdzielnicy  wentylacji  RWK-1/H  obwód  nr RWK-1/H/6

, który wykonany  jest  kabem YKYżo 3x6mm2  , zabezpieczny

rozł. bezp. R303 25A gG

Zasilanie z rozdzielnicy  wentylacji  RWK-1/H  obwód  nr RWK-1/H/7

, który wykonany  jest  kabem YKYżo 3x4mm2  , zabezpieczny

rozł. bezp. R303 16A gG

Zasilanie z rozdzielnicy RWK-1/H - usytuowanej

w piwnicy

Zasilanie z rozdzielnicy RWK-1/H - usytuowanej

w piwnicy

Zasilanie z rozdzielnicy  wentylacji  RWK-1/H

obwód  nr RWK-1/H/9, który wykonany  jest  kabem

YKYżo 5x4mm2  , zabezpieczny

rozł. bezp. R303 25A gG

Zasilanie z rozdzielnicy  wentylacji  RWK-1/H

obwód  nr RWK-1/H/10, który wykonany  jest  kabem

YKYżo 5x2,5mm2  , zabezpieczny

rozł. bezp. R303 16A gG

Zasilanie z rozdzielnicy  wentylacji  RWK-1/H

obwód  nr RWK-1/H/8, który wykonany  jest  kabem

YKYżo 5x6mm2  , zabezpieczny

rozł. bezp. R303 35A gG
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PLAN  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH  ZASILANIA  WENTYLACJI   DLA  KARDIOLOGII ,

ONKOLOGII DZIENNEJ
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