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Wi - istniejący pion wodny bytowy i hydrantowy oraz kanalizacyjny

UWAGI I OZNACZENIA:

- kanalizacja sanitarna 

- woda zimna 
- woda ciepła

Ki

- kanalizacja sanitarna prowadzenie pod stropem

- istn. grzejniki do likwidacji. Podejścia do pionu
zdemontować i trwale  zaślepić

projektowana instalacja C.O. Al/Pex Ø16 - powrót

projektowana instalacja C.O. Al/Pex Ø16 - zasilanie

COi

istniejący pion C.O.

projektowanyy grzejnik płytowy

z wbudowaną wkładką zaworową

Φ=1678W

20V/600 1000 mm

Numer

Typ grzejnika Długość grzejnika

pomieszczenia

001

i zaworem termostatycznym w wyk.

higienicznym

Wys. grzejnika

Moc grzejnika

COi15

COi14

COi13

Grzejniki nie wskazane w dokumentacji pozostają bez zmian.

COi11

COi10

COi16a

COi17

COi20

COi20a

COi21

COi5

COi4

COi1

Ps1

Ps2

Ps

COi18

COi9

COi8

K/1/17_a

Φ=1449 W

20V/600 1600 mm

K/1/17_b

Φ=1450 W

20V/600 1600 mm

K/1/17_c

Φ=1437 W

20V/600 1600 mm

K/1/16

Φ=379 W

SA07 600 mm

K/1/12

Φ=1206 W

20V/600 1320 mm

K/1/05

Φ=1287 W

20V/600 1400 mm

K/1/04

Φ=1195 W

20V/600 1320 mm

K/1/03

Φ=1199 W

20V/600 1320 mm

K/1/02

Φ=1454 W

20V/600 1600 mm

K/1/23

Φ=1023 W

20V/600 1120 mm

K/1/20

Φ=841 W

20V/600 920 mm

K/1/21

Φ=840 W

20V/600 920 mm

K/1/19

Φ=1078 W

20V/600 1200 mm

N/1/02

Φ=1415 W

20V/600 1600 mm

N/1/03

Φ=1028 W

20V/600 1120 mm

N/1/04

Φ=1096 W

20V/600 1200 mm

N/1/05

Φ=1272 W

20V/600 1400 mm

N/1/22_a

Φ=1276 W

20V/900 1120 mm

N/1/22_b

Φ=1268 W

20V/900 1120 mm

N/1/30_b

Φ=1076 W

10V/600 1800 mm

N/1/30_a

Φ=1090 W

10V/600 1800 mm

N/1/34

Φ=974 W

10V/600 1600 mm

K/1/18

Φ=819 W

20V/600 920 mm

N/1/03 +24 °C

Φwym: 1071 W

K/1/02 +24 °C

Φwym: 1467 W

K/1/03 +24 °C

Φwym: 1217 W

K/1/04 +24 °C

Φwym: 1200 W

K/1/05 +24 °C

Φwym: 1355 W

K/1/23 +24 °C

Φwym: 1075 W

K/1/19 +24 °C

Φwym: 1082 W

K/1/12 +24 °C

Φwym: 1248 W

K/1/16 +24 °C

Φwym: 401 W

K/1/17 +24 °C

Φwym: 4319 W

K/1/18 +24 °C

Φwym: 828 W

N/1/02 +24 °C

Φwym: 1375 W

N/1/04 +24 °C

Φwym: 1128 W

N/1/05 +24 °C

Φwym: 1287 W

N/1/22 +24 °C

Φwym: 2553 W

N/1/30 +20 °C

Φwym: 2117 W

N/1/34 +20 °C

Φwym: 975 W

K/1/20 +24 °C

Φwym: 871 W

K/1/21+24 °C

Φwym: 883 W

- woda pożarowa dn32

- projektowany hydrant z wężem półsztywnym dn 25

Wi

KiKi

WiKi

Wi

Ki

Wi

Ki

Wi

Ki

Wi

Ki

Wi

Ki

Wi

Ki

Wi

Ki

- projektowane mini przepompownie ścieków:

Hi

Hi

Hi

Hi

SMART
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ZW16 x 2,0 CWPCV 0,05 Ks

16 x 2,0

ZW 16 x 2,0CW PCV 0,11Ks

20 x 2,0

ZW
16 x 2,0CW

PCV 0,05Ks

16 x 2,0

PP25

PP25

PP25

Ps3

PP25

PP25 PP25

PCV 0,075PCV 0,05

PP25
Ps3

Ps3

PP25

PP
32

PP25

ZW16 x 2,0 CWPCV 0,05 Ks

16 x 2,0

ZW 16 x 2,0CW PCV 0,05Ks

16 x 2,0

ZW 20 x 2,0CW PCV 0,05Ks

20 x 2,0

ZW16 x 2,0 CWPCV 0,11 Ks

20 x 2,0

ZW 16 x 2,0CW PCV 0,05Ks

16 x 2,0

ZW 16 x 2,0CW PCV 0,05Ks

16 x 2,0

ZW16 x 2,0 CWPCV 0,05 Ks

16 x 2,0

ZW16 x 2,0 CWPCV 0,11 Ks

20 x 2,0

ZW16 x 2,0 CWPCV 0,05 Ks

16 x 2,0

ZW20 x 2,0 CW

20 x 2,0

ZW20 x 2,0 CW

25 x 2,5 PP32

PCV 0,05Ks

PP40

PP40

ZW20 x 2,0 CW

25 x 2,5

PC
V 

0,
04

ZW16 x 2,0 CWPCV 0,05 Ks

16 x 2,0

ZW16 x 2,0 CWPCV 0,05 Ks

16 x 2,0

ZW16 x 2,0 CWPCV 0,05 Ks

16 x 2,0

ZW16 x 2,0 CW

16 x 2,0

ZW16 x 2,0 CW

16 x 2,0

w posadzcew posadzce

ZW16 x 2,0 CWPCV 0,04 Ks

16 x 2,0

ZW 20 x 2,0CW

20 x 2,0

dn32 Ppoż

dn
32
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ż

dn32 Ppoż dn32 Ppoż

dn32 Ppoż

dn
32
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po

ż
dn

32
 P

po
ż

Ps -pompownia wody szarej bez ścieków fekalnych 

wpiąć w dostępne inst. wod-kan

Q=0.85 l/s, H=5m, Ne=640W, U=230V, I=3.1A, m=6.6kg

Ps1 -pompownia wody szarej bez ścieków fekalnych 

Q=1.22 l/s, H=6m, Ne=640W, U=230V, I=3.1A, m=6.6kg

Ps2 -pompownia  ścieków fekalnych o danych: 

Q=1.22 l/s, H=6m, Ne=620W, U=230V, I=3.0A, m=7.1kg

- projektowane pompki skroplin, Ne=40W, U=230V, I=0.17A, m=0.25kg 
Ps3

skr

Ps Ps

PP25

PP25
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