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PRZYJĘTA KOLORYSTYKA

- SYSTEM DSO
- SYSTEP SSP
- OBWODY KOMPUTEROWE
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Wykaz elementów instalacji elektrycznej

Rysunek Nazwa Oznaczenie Ilość

Centrala DSO DSO 1 szt.

CZUJKA CIEPŁA CD30 CD31 4 szt.

CD33 CD35

CZUJKA DYMU CD1-CD29 54 szt.

CD32 CD34

CD36-CD58

Głośnik pożarowy nascienny 100V 10W S1-S27 27 szt.

Gniazdo sieciowe 2xRJ45 cat. 6a + 3x1f PEL1-PEL6 6 szt.

Ręczny Ostrzebacz Pożarowy ROP1-ROP4 4 szt.

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z OPISEM TECHNICZNYM,

KOSZTORYSAMI ORAZ SPECYFIKACJAMI TWORZĄCYMI CAŁOŚĆ OPRACOWANIA

ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI;

2. W ZAKRESIE NIEOKREŚLONYM W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBOWIĄZUJĄ:

· PRAWO BUDOWLANE ORAZ OBOWIĄZUJĄCE "WARUNKI TECHNICZNE",

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA;

· WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (WG

ITB);

· OBOWIĄZUJĄCE NORMY (WG P.K.N.);

· INSTRUKCJE I WYTYCZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW

BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH;

3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI, W FAZIE WYKONAWCZEJ, WSZYSTKIE

WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;

4. WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM

SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;

5. WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ W OFERCIE I WYKONAĆ, W RAMACH

ISTNIEJĄCYCH POZYCJI KOSZTORYSOWYCH, WSZYSTKIE ELEMENTY WYMAGANE

PRZEPISAMI ORAZ WYNIKAJĄCE Z ZASAD WIEDZY TECHNICZNEJ, A NIE

UWZGLĘDNIONE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU;

6. WSZYSTKIE ZMIANY WZGLĘDEM PROJEKTU ZA ZGODĄ PROJEKTANTA.

7. RYSUNEK PB PRZEDSTAWIA SPOSÓB WYKONANIA INSTALACJI DLA

POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW POMIESZCZEŃ
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PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU „D”, ODDZIAŁU I PORADNI ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I  D”, ODDZIAŁU I PORADNI ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I  , ODDZIAŁU I PORADNI ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I  LECZENIA IZOTOPAMI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY WYB.  L. PASTEURA 4 WE WROCŁAWIU  WRAZ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI  ELEKTROENERGETYCZNYCH,WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH I MEDYCZNYCH.
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