
UWAGA:

-- Całość prac montażowych wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosując się

do zaleceń obowiązujących  w tym zakresie norm i przepisów, DTR producentów

-- Całość prac powinna być wykonana przez osobę lub firmę elektryczną  uprawnioną do

wykonywania prac związanych z montażem instalacji elektrycznych.

-- Wszystkie opisy aparatów, urządzeń określają ich podstawowe parametry  i dopuszcza

się ich zamianę na równoważne

-- Zachować równomierność obciążenia faz

-- W tablicy pozostawić min 20% rezerwy wolnego miejsca

--  Z przycisku ppoż wyprowadzić przewód na cewkę rozłącznika za zasilaczem UPS w

serwerowni
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