
-   ZWODY POZIOME

-   ZŁĄCZE METALICZNE

-   IGLICA 3m

PRZYŁĄCZYĆ

DO

ISTNIEJĄCEJ

INSTALACJI

ODGROMOWEJ

G86

-/-

G83

TZP/11

G84

TZP/12

G85

TZP/12

ZWODY POZIOME NISKIE NA

DACHU UKŁADAĆ NA TYPOWYCH

UCHWYTACH DACHOWYCH Z

USZCZELKĄ LUB WSPORNIKACH Z

TWORZYWA SZTUCZNEGO DLA

INSTALACJI St/Zn POŁĄCZENIA

KRZYŻOWE I ODGAŁĘŻNE ORAZ

POŁĄCZENIA Z KONSTRUKCJĄ

STALOWĄ NA DACHU WYKONAĆ

TYPOWYMI UCHWYTAMI  DLA

INSTALACJI St/Zn ZWODY NA

DACHU I PRZEWODY

ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ Z

DRUTU St/Zn LUB St/Cu Ø8mm.

DO ZWODÓW POZIOMYCH

POŁĄCZYĆ METALICZNIE

WSZYSTKIE METALOWE

ELEMENTY DACHU NP: ANTENY

ITP.

Wykaz elementów instalacji elektrycznej

Rysunek Nazwa Oznaczenie Ilość

Agregat wody lodowej G83 1 szt.

Centrala NW1 G84 1 szt.

Centrala NW2 G85 1 szt.

Zasilanie wentylatorów dachowych G86 1 szt.
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